ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJF. t7oes-HAA Il

i 7 R Sluzba za zdravstvenu ekologiju Vodovod i kanalizacija d 0.0
N ZJZ - Dr. Vladka Macéeka 48, 47000 Karlovac Karlovac
ZAVGE: ZA TAVND 20RAVSTVO KARI OVACKE ZLIPAKIIE Tel +385(0)47 411 278; 411 266 Fax: +385(0)47 411 292 ur broj e e T
www.zjzka.hr Datum: 30 08 2023

Ur. broj: 05-508/8-2023. Karlovac, 21.7.2023.

ANALITICKO 1ZVJESCE

Analiticki broj: 1284-VP
Kupac: Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac
GaZanski trg 8

47 000 KARLOVAC
Objekat: Vodocrpiliste Svaréa
Mjesto uzorkovanja: Vodocrpilidte Svaréa

HTRS96(E) = 427351,8
HTRS96(N) = 5039411,1

Tip zahtjeva: Ugovor br. 2-246-001 i narudZbenica br. 0483 od 16.05.2023.
Vrsta analize: Prema narudZzbenici

Svrha uzorkovanja: Monitoring izvorista

Porijeklo uzorka: Voda na crpilistu (sirova voda)

Uzorkovao i dostavio: ZZJ7 Karlovacke Zupanije, Sluzba za zdravstvenu ekologiju, dana 19.06.2023., vrijeme
uzorkovanja 09:30 h

Tip dostave: Uzorkovano prema HRN ISO 5667-5:2011 i HRN EN ISO 19458:2008
Pocetak / zavrSetak ispitivanja: 19.06.2023./ 18.07.2023.
Konacna ocjena: ODGOVARA

Analiticko izvje§ce

sastoji se iz: 1. Analiti¢ko izvjeS¢e ZZJZ, Karlovacke zupanije, anal.br. 1284-VP
2. Ispitni izvjeStaj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Zagreb, Broj ispitnog
izvjestaja 232208, oznaka uzorka 2556/23 (Izvje$¢e zaprimljeno u Sluzbu 18.07.2023.)

Voditeljica Sluzbe za zdravstvenu ekologiju:
Valentina Tomi€i¢ Zab¢i¢, mag.nutr.

Dostaviti: M
Vodovod i kanalizacija d.o.o0. Karlovac (/( ?( % B
Gazanski trg 8

47000 KARLOVAC AR

2. Odjel za financijsko poslovanje

3. Pismohrana Urbroj 2023-5-2209-0001
ID: 236170

Kreirao: Sanja Vranic¢ ;
Napomena: '
1. Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na analizirani uzorak.
2. Akreditirane metode prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 oznagene su zvjezdicom (¥).

3. Izjava o sukladnosti izrazena u ovom analitickom izvjeséu je izvan podrugja akreditacije jedino u slu¢aju da metoda nije akreditirana.

4. Mjerna nesigurnost je izrazena kao proirena mjerna nesigumost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, §to predstavlja 95% razinu pouzdanosti.

5. Laboratorij se odri¢e odgovornosti za bilo koju tvrdnju koju kupac navodi u vezi s uzorkom.
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANLJE
SluZba za zdravstvenu ekologiju
Dr. Vladka Macdeka 48, 47000 Karlovac
Tel: +385(0)47 411 278; 411 266 Fax: +385(0)47 411 292

& ZJZ K

<] -
ZAVGE ZA JAVMO ZORAVSTVO KARLOVACKE ZUPAKIIE

Analiticki broj: 1284-VP

www.zjzka.hr

Odsjek za kontrolu vode za ljudsku potro$nju,

vode za kupanje i bazenske vode

REZULTATI ANALIZE
Datum poéetka analize: 19.06.2023. Datum zavrSetka analize: 20.06.2023.
Fizikalno-kemijski Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena
pokazatelji sukladnosti
1.Temperatura °C *SM 2550 B (22. izd.2012) 25 14 DA
2. Mutno¢a NTU *EPA metoda 180.1 4,0 0,20 DA
3. Boja mg/L PtCo skale | *SM 2120 C (22. izd. 2012) 20 <1 DA
4. Miris bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA
5. Okus bez HRN EN 1622:2008 bez bez DA
6. Koncentracija vodikovih o >6.5- 7.7
iona pH jedinica *HRN EN ISO 10523:2012 ;9’,5 ori Zé.4°C DA
8. Vadijivost pri 25°C uS/cm *HRN EN 27888:2008 2500 452 DA
9. Utro3ak KMnO, mg/l O, *SM:P-1V-92:1990 5,0 0,3 DA

Datum pocetka analize: 19.06.2023. Datum zavr3etka analize: 23.06.2023.

Mikrobioloski pokazatelji | Mjerna jedinica Metoda MDK Rezultat Ocjena
sukladnosti

1. Broj kolonija  36°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 100 4 DA

2. Broj kolonija  22°C broj/1ml *HRN EN ISO 6222:2000 100 10 DA

3. Ukupni koliformi broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 <1 DA

4. Escherichia coli broj/100ml *HRN EN ISO 9308-1:2014 0 | DA

5. Enterokoki broj/100ml *HRN EN ISO 7899-2:2000 0 <1 DA

MDK — maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u izjavi o sukladnosti

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrosnju (NN br. 64/2023).

Voditeljica Odsjeka za kontrolu vode za ljudsku potrodnju,
vode za kupanje i bazenske vode:
Tea Frketi¢, mag.oecol.et prot.nat.

Sy,
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE
Sluzba za zdravstvenu ekologiju
Dr. Vladka Maé¢eka 48, 47000 Karlovac

Tel: +385(0)47 411 278; 411 266 Fax: +385(0)47 411 292

Analiticki broj: 1284-VP

www.zjzka.hr

Odsjek za povrsinske, podzemne i otpadne vode

REZULTATI ANALIZE
Datum pocetka analize: 19.06.2023. Datum zavrsetka analize: 26.06.2023.
Kemijski pokazatelji jl?('ji?l:il:; Metoda MDK Rezultat sugl;j(;::s i
1. Amonij mg/l *HRN EN ISO 14911:2001 0,50 <0,020 DA
2. Nitrati mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 50,0 7,8 DA
3. Nitriti mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 0,50 <0,050 DA
4. Kloridi mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 250 15 DA
5. Ukupna tvrdo¢a CaCO3; mg/l | *HRN ISO 6059:1998 - 220 -
6. Fluoridi mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 1,5 <0,10 DA
7. Kalcij mg/l *HRN EN ISO 14911:2001 . 65 -
8. Kalij mg/l *HRN EN ISO 14911:2001 12 0,59 DA
9. Natrij mg/l *HRN EN ISO 14911:2001 200,0 8,8 DA
10. Magnezij mg/l *HRN EN ISO 14911:2001 - 17 -
11. Sulfati mg/l *HRN EN ISO 10304-1:2009 250,0 11 DA
12. Fosfati ugP/1 *HRN EN 1SO 10304-1:2009 300 <33 DA
13. Fenoli ng/l SM 5530C:1992, prilagodena - 68,9 =
14. Silikati mg/l *SM P-V-40/A:1990 50 7,27 DA
15. Ukupne suspenzije mg/l SM 2540D:1992 10 3 DA
16. Detergenti - anionski ng/l ISO 7875-1:1996 200,0 <25 DA
LbdedikoNSuIhiT ﬁﬁéi?ﬁfﬁf -i]s(;irggesll;;)eivoda (1961) 502 O D
18. Detergenti - neionski ng/l Merck 1.01787 200,0 <150 DA
bez
19. TOC mg/l Merck 1.14878, prilagodena znacajnih 2,9 DA
promjena

MDXK — maksimalno dopustena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zakljucku

nd. —nije detektirano

(<) —rezultati izraZeni kao manje od ( <) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode

IZJAVA O SUKLADNOSTI: Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku vode U
SKLADU SU s maksimalno dozvoljenim koncentracijama iz Priloga I Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrosnju (NN br. 64/2023).
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Voditelj Odsjeka za povrsinske, podzemne i otpadne vode:
Drazen Navijali¢, dipl.inz.

Fraad 1

Kraj analitiCkog izvjes$ca

¥s
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Sluzba za zdravstvenu ekologiju
Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu
H ZJ Z Rockefellerova 7, 10 000 Zagreb
; Tel: (01) 46 83 009 I E-mail: vode@hzjz.hr

ISPITNI IZVJESTAJ

Datum 17.07.2023.

Broj ispitnog izvjestaja: 232208 Oznaka uzorka: 2556/23

Naziv uzorka voda za ljudsku potrodnju (sirova), Vodocrpiliste Svarca, anal.br. 1284-VP

Vrsta uzorka: Voda na izvoristu (sirova)

Narugitelj: ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE, Sluzba za zdravstvenu
ekologiju, Odsjek za pitke vode i vodoopskrbu, Dr Vlatka Maceka 48, 47000 Karlovac

Tip zahtjeva: Dopis

Datum zapisnika: 05-32/50-2023. od 20.6.2023.

Isporugitelj: VODOVOD | KANALIZACIJA d.o.o., GaZzanski trg 8, 47000 Karlovac

Uzorkovaolla: Narugitelj Lokacija: Vodocrpiligte Svara

Datum/vrijeme uzorkovanja: - Datum/vrijeme dostave: 20.06.2023. (11:30)

Vrsta ispitivanja: prema zahtjevu, Parametri skupine B i enterovirusi u monitoringu vodocrpilista (izvorisni)

Pocetak ispitivanja: 20.06.2023. Kraj ispitivanja: 14.07.2023.

KONACNA OCJENA: SUKLADNO ;\

] ;5(/

Voditeljica Odjela za kontrolu zdravsthne lspravnostJloda i vodoopskrbu
dr.sc. Magdalena IJj/ewé Bosnjak, univ.mag.ing.cheming.

Dostaviti:
1. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KARLOVACKE ZUPANIJE, Sluzba za zdravstvenu ekologiju, Odsjek za pitke vode i

vodoopskrbu
Dr Viatka Maceka 48, 47000 Karlovac

1) Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.

2) Ispitni izvjestaj rezultat je elektronitke obrade podataka te je punovazedi bez Ziga i potpisa.

3) Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

4) Akreditirane metode nose oznaku ®, a fleksibilno akreditirane F®

5) Prilog se nalazi na kraju ispitnog izvjestaja i nije obuhvacéeni podru¢jem akreditacije.

6) Mjerna nesigurnost je izraZena kao progirena mjerna nesigurnost sa obuhvatnim faktorom pokrivanja k=2, 3to predstavlja 95% razinu pouzdanosti.
7) Rezultati izraZen! kao manje od (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.

8) Ako je uzorkovanje proveo HZJZ mjerna nesigurnost rezultata obuhvaca i doprinosi nesigurnosti uzorkovanja za sve akreditirane metode.

9) HZJZ se odrige odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.
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Broj ispitnog izvjestaja: 232208

Oznaka uzorka: 2556/23

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Pocetak ispitivanja:

20.06.2023. |

Kraj ispitivanja:

l

14.07.2023.

Naziv uzorka

voda za ljudsku potro$nju (sirova), Vodocrpiliste Svaréa, anal.br. 1284-VP

Naziv parametra

Metoda

Mjerna jedinica

Rezultat

Ocjena

Migins ispravnosti

*MDK
neslg.

Hidrogenkarbonat m

Vlastita metoda, Oznaka:; P-VODE-14,
i1zdanje: 3/2, modificirana HRN EN ISO 9963-
1:1998

mg/L HCO,’

260,7

19,8 - DA

Bromati |

HRN EN iSO 10304-4:2022, HRN EN ISO
15061:2001

ug/L BrO, -

<2

DA

Cijanidi

Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-54,
lzdanje: 1/0

ug/L CN-

<15

DA

THM - ukupni [ |

Vlastita metoda, P-VODE-51 (metoda B, HS-
GC-MS/MS), lzdanje: 2/0, Modificirana HRN
EN ISO 10301:2002

pg/L

<0,5

- 100 DA

Kloroform m

Vlastita metoda, P-VODE-51 (metoda B, HS-
GC-MS/MS), Izdanje: 2/0, Modificirana HRN
EN 1SO 10301:2002

Hg/L

DA

Bromoform ]

Vlastita metoda, P-VODE-51 (metoda B, HS-
GC-MS/MS), Izdanje: 2/0, Modificirana HRN
EN ISO 10301:2002

Ho/L

<05

Bromdiklormetan m

Vlastita metoda, P-VODE-51 (metoda B, HS-
GC-MS/MS), Izdanje: 2/0, Modificirana HRN
EN ISO 10301:2002

Ho/L

<05

DA

Dibromklormetan m

Vlastita metoda, P-VODE-51 {(metoda B, HS-
GC-MS/MS), Izdanje: 2/0, Modificirana HRN
EN ISO 10301:2002

pa/L

DA

Suma tetrakloreten i trikloreten i

Vlastita metoda, P-VODE-51 (metoda B, HS-
GC-MS/MS), lzdanje: 2/0, Modificirana HRN
EN ISO 10301:2002

pg/l

<05

DA

Tetrakloreten ]

Vlastita metoda, P-VODE-51 {metoda B, HS-
GC-MS/MS), Izdanje: 2/0, Modificirana HRN
EN ISO 10301:2002

mg/L

DA

Trikloreten |

Vlastita metoda, P-VODE-51 (metoda B, HS-
GC-MS/MS), Izdanje: 2/0, Modificirana HRN
EN 1SO 10301:2002

pg/L

DA

1,2-dikloretan ]

Vlastita metoda, P-VODE-51 (metoda B, HS-
GC-MS/MS), 1zdanje: 2/0, Modificirana HRN
EN I1SO 10301:2002

mg/L

DA

Policiklicki aromatski ugljikovodici |

Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-34,
Izdanje: 1/3, modificirana HRN EN I1ISO
17993: 2008

ug/L

< 0,005

. 0,10 DA

benzo(a)piren ]

Viastita metoda, Oznaka: P-VODE-34,
Izdanje: 1/3, modificirana HRN EN 1SO
17993: 2008

pg/L

< 0,003

- 0,010 DA

benzo(b)fluoranten a

Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-34,
Izdanje: 1/3, modificirana HRN EN ISO
17993: 2008

pg/L

< 0,005

DA

benzo(k)fluoranten m

Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-34,
Izdanje: 1/3, modificirana HRN EN ISO
17993: 2008

pg/L

< 0,005

DA

benzo(ghi)perilene n

Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-34,
Izdanje: 1/3, modificirana HRN EN I1SO
17993: 2008

Ho/L

< 0,005

DA

fluoranthene =]

Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-34,
Izdanje: 1/3, modificirana HRN EN I1SO
17993: 2008

pg/L

< 0,005

DA

indeno(1,2,3-cd)pirene ]

Vlastita metoda, Oznaka: P-VODE-34,
Izdanje: 1/3, madificirana HRN EN I1SO
17993: 2008

pg/l

< 0,006

DA

Aromatski ugljikovodici - benzen ]

HRN ISO 11423-1:2002

pg/L

<02

DA

Ugljikovodici ]

Vlastita metoda, oznaka:P-VODE-36, izdanje
1/0; datum 31.08.2019.,modificirana HRN 1SO
11423-1:2002

ug/L

<150

50 DA

IZJAVA O SUKLADNOSTI:

Izmjerene vrijednosti pokazatelja odredivanih u uzorku vode su u SKLADU sa maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim u
Prilogu | (Tablica 2. i Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku

potrodnju (NN 64/2023).

Mijerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene sukladnosti temeljem oéitovanja nadleZnog ministarstva (KLASA: 023-
03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).
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Broj ispitnog izvjestaja: 232208

Oznaka uzorka: 2556/23

Nazlv parametra

Metoda

Mjerna Jedinica

Ocjena

Mjerna o |
Rezultat neslg. MDK ispravnosti

*MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Voditelj Odsjeka
Filip Tomljenovi¢ univ.mag.ing.techn.aliment.

0O-SZE-28 lzdanje/Preradba 2/0
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Broj ispitnog izvjestaja: 232208 Oznaka uzorka: 2556/23

Odsjek za metale i metaloide
Pocetak ispitivanja: 28.06.2023. [ Kraj ispitivanja: l 12.07.2023.
Naziv uzorka voda za ljudsku potrodnju (sirova), Vodocrpiliste Svar¢a, anal.br. 1284-VP
N Mjerna N . peiene .
aziv parametra Metoda Mjerna jedinica Rezultat nesig. MDK ispravnosti
Berilij (Be) Fm HRN EN ISO 17294-2:2016 pgiL <0,14 - - DA
Bor (B) Fu HRN EN ISO 17294-2:2016 mg/L 0,0154 0,0012 1 DA
Aluminij (Al) F= HRN EN ISO 17294-2:2016 pg/L 0,992 0,036 200 DA
Vanadij (V) Fu HRN EN ISO 17294-2:2016 pglL 0,334 0,016 5 DA
Krom (Cr) Fu HRN EN ISO 17294-2:2016 g/l 0,847 0,077 50 DA
Mangan (Mn) Fu HRN EN 1SO 17294-2:2016 g/l <0,13 - 50 DA
Zeljezo (Fe) Fm HRN EN 1SO 17294-2:2016 g/l <0,38 - 200 DA
Kobalt (Co) Fm HRN EN ISO 17294-2:2016 paiL <0,15 - - DA
Nikal (Ni) Fm HRN EN ISO 17294-2:2016 pgiL < 0,24 - 20 DA
Bakar (Cu) Fm HRN EN ISO 17294-2:2016 mg/L <0,10 . 2 DA
Cink (Zn) F= HRN EN ISO 17294-2:2016 pg/L 552 2,6 3000 DA
Arsen (As) Fe HRN EN ISO 17294-2:2016 Hg/L 0,153 0,009 10 DA
Selen (Se) F= HRN EN 1SO 17294-2:2016 g/l 0,326 0,018 10 DA
Srebro (Ag) F= HRN EN ISO 17294-2:2016 pg/L 0,075 0,007 10 DA
Kadmij (Cd) F= HRN EN ISO 17294-2:2016 pgiL < 0,03 - 5 DA
Antimon (Sb) F= HRN EN ISO 17294-2:2016 pg/L <0,027 - 5 DA
Barij (Ba) Fu HRN EN ISO 17294-2:2016 g/l 15,6 0,6 700 DA
Ziva (Hg) Fs HRN EN ISO 17294-2:2016 pgiL 0,033 0,003 1 DA
Olovo (Pb) Fa HRN EN ISO 17294-2:2016 pg/L 2,69 0,27 10 DA
IZJAVA O SUKLADNOST!:
Masena koncentracija analita u uzorku vode u skladu je sa maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim u Prilogu | (Tablica 2. i
Tablica 3.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrosnju (NN
64/2023).
Mijerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene sukladnosti temeljem ocitovanja nadleZznog ministarstva (KLASA: 023-
03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

*MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Voditelj Odsjeka
dr. sc. Anica Benuti¢, dipl. ing
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Broj ispitnog izvje$taja: 232208

Oznaka uzorka: 2556/23

Odsjek za pesticide

Podcetak ispitivanja:

26.06.2023. |

Kraj ispitivanja:

|

10.07.2023.

Naziv uzorka

voda za ljudsku potro$nju (sirova), Vodocrpiliste Svarca, anal.br. 1284-VP

Nazlv parametra

Metoda

Mjerna jedinica

Rezultat

Mjerna
nesig.

*MDK

Ocjena
ispravnosti

Pesticidi ukupni

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020,, modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

< 0,05

0,5

DA

lzodrin =)

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/lL

< 0,03

0,1

DA

Aldrin m

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., madificirane EPA
525.3, EPA 536

pgiL

< 0,03

0,03

DA

Dieldrin 2]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

<0,03

0,03

DA

Heptaklor =]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

ug/L

<0,03

0,03

DA

Heptaklorepoksid-cis m

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,03

0,03

DA

Heptaklorepoksid-trans ]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pgiL

< 0,03

0,03

DA

Dimetoat B

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

<0,03

0,1

DA

Klorfenvinfos n

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

< 0,03

0,1

DA

Klorpirifos u

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,01

0,1

DA

Klorpirifos-metil =]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
\zdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

HolL

< 0,03

0,1

DA

Malation ||

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., madificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,02

0.1

DA

Ometoat =

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., madificirane EPA
525.3, EPA 536

ug/L

<0,03

0,1

DA

Pirimifos-metil m

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Ha/l

< 0,03

0,1

DA

Glifosat ]

Vlastita metoda, Oznaka; P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pgiL

< 0,03

0,1

DA

Fosetil ]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

< 0,05

0,1

DA

Malaokson =

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/lL

< 0,03

0,1

DA

Atrazin |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., madificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,01

0,1

DA

Simazin @]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,04

0,1

DA

Desetil atrazin 5]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

< 0,03

0.1

DA

Deisopropil atrazin ]

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

HglL

< 0,02

0,1

DA

Desetil terbutilazin m

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

< 0,03

0,1

DA

Desetil deisopropil atrazin

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

< 0,04

0,1

DA

0-SZE-28 lzdanje/Preradba 2/0

Stranica: 5/8




Broj ispitnog izvjestaja

1 232208

Oznaka uzorka: 2556/23

Naziv parametra

Metoda

Mjerna Jedinica

Rezultat

Ocjena

e ispravnosti

i *MDK
nesig.

Desetil 2-hidroksi atrazin

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

< 0,03

- 0.1 DA

Hidroksi atrazin

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

<0,03

Hidroksi simazin

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/l

< 0,03

Hidroksi terbutilazin

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

<0,02

Metribuzin

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

<0,05

Terbutilazin

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,03

Bentazon

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

< 0,03

Bromacil

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pa/l

< 0,01

Desmetil isoproturon

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/L

< 0,02

Dikamba

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

HaiL

<0,05

Dimetenamid-p

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., madificirane EPA
525.3, EPA 536

HgiL

<0,01

Diuron

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pglL

< 0,02

24-D

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
|zdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Mg/l

<0,02

2,6-diklorobenzamid

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

< 0,02

Izoproturon

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/t

<0,01

Klorotoluron

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,02

Linuron

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
I1zdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,02

MCPA

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

poll

<0,02

Mekoprop

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pa/l

< 0,05

Pendimetalin

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Ho/L

< 0,02

Prosulfokarb

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pglL

< 0,01

0.1 DA

Azoksistrobin

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

< 0,05

Folpet

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Ho/L

<0,02

Mankozeb

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,03

Propineb

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/lL

<0,04

0-SZE-28 lzdanje/Preradba 2/0

Stranica: 6/8




Broj ispitnog izvjestaja: 232208

Oznaka uzorka: 2556/23

Naziv parametra

Metoda

Mjerna jedinica

Rezultat

Ocjena

Mjerna *MDK ispravnosti

Tebukonazol a

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

HglL

<0,02

- 0.1 DA

Tiofanat-metil |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/lL

<0,02

Acetoklor

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

<0,01

Acetoklor ESA

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
lzdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

Hg/L

< 0,05

Acetoklor OXA

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

po/L

< 0,01

S-metolaklor |

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pg/l

< 0,01

Metolaklor ESA

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., madificirane EPA
525.3, EPA 536

palL

<0,05

Metolaklor OXA

Vlastita metoda, Oznaka: P-PEST-10,
Izdanje: 1/3, 6.1.2020., modificirane EPA
525.3, EPA 536

pa/l

<0,01

IZJAVA O SUKLADNOSTI:

64/2023)

Masena koncentracija analita odredivanih u uzorku vode u skladu je s maksimalno dopustenim koncentracijama utvrdenim u Prilogu |
(Tablica 2.) Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrosnju (NN

Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrdivanju ocjene sukladnosti temeljem oditovanja nadleznog ministarstva(KLASA: 023-
03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

*MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Analitic¢ar:
Maja Reci¢ mag.nutr.

0-SZE-28 Izdanje/Preradba 2/0

Stranica: 7/8




Broj ispitnog izvjestaja: 232208

Oznaka uzorka: 2556/23

Odsjek za genetski modificirane organizme (GMO) | procjenu rizika

Podetak Ispitivanja: 20.06.2023. I Kra] Ispitivanja: | 11.07.2023.
Naziv uzorka voda za ljudsku potro$nju (sirova), Vodocrpiliste Svaréa, anal.br. 1284-VP
Mjerna Ocjena
Nazlv parametra Metoda Mjerna Jedinica Rezultat neslg. LoQ ispravnosti
Enterovirusi RT-PCR broj/6000 mL Negativno. - - DA
IZJAVA O SUKLADNOSTI:

monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potro$nju (NN 64/2023).

Uzorak vode s obzirom na ispitane mikrobioloske pokazatelie SUKLADAN je Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i

- KRAJ ISPITNOG IZVJESTAJA -

Analiti¢ar:

Iva Fiolié, mag.ing.biotechn,

0-SZE-28 lzdanje/Preradba 2/0

Stranica: 8/8




